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POWIATOWA STACJA SANITARNO -
EPIDEMIOLOGICZNA
ODDZIAL LABORATORYJNY
UL. L. FRANKOWSKIEGO 8,
27-600 SANDOMIERZ

Tel.: (15) 832-22-63 (15) 825-20-65
e-mail: sekretariat.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl
lab.psse.sandomierz@sanepid.gov.pl

Nr sprawozdania: LBW.9051.2.334.2026 Sandomierz, 25.09.2026 r.
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 419/224/N/26

NAZWA KLIENTA***: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opatowie

ADRES***: 27-500 Opatow, ul. Sempotowskiej 3

RODZAJ PROBKI***: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

OPIS I STAN PROBKI: butelki z probka wody, stan — bez zastrzezen

MIEJSCE POBRANIA PROBKI***: Probka nr 106 do protokotu nr NHS.9020.12.72.2026 —

Wodociag Janow, 27-530 Ozaréw, Janéw Hydrofornia

DATA POBRANIA PROBKI***: 22.09.2026 .

DATA PRZYJECIA PROBKI DO BADANIA: 22.09.2026 .

PROBKE POBRAL***: Przedstawiciel SNHS PSSE Opatow: Teresa Dyka

PLAN POBIERANIA PROBEK: zgodnie z L.9052.2.1.2026- harmonogram pobierania probek

wody PSSE w Opatowie w 2026r. oraz ustaleniami wynikajacymi ze wspolpracy

DOKUMENT DOTYCZACY POBIERANIA PROBEK***: przeprowadzono wg serii norm

PN-ISO 5667-5:2017-10+ Ap1:2019-07, normy PN-EN ISO 19458:2007 oraz instrukcji nr [0/04/PO-03

MIEJSCE WYKONANIA DZIALALNOSCI LABORATORYJNEJ: stala siedziba

laboratorium (Oddziat Laboratoryjny PSSE w Sandomierzu, ul. Frankowskiego 8,

27-600 Sandomierz).

DATA/Y WYKONANIA DZIALALNOSCI LABORATORYJNEJ: w statej siedzibie

laboratorium: 22.09.2026 r.- 25.09.2026 r.
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Badania fizyczne
Dopuszczalne
Wynik warto$ci parametrow
. bfadania_ Dokument wed%gg ] Granica
Badana Kod Jednostka m Or:)nacja o dniesieni}; Mro.z;t)orzzq 4 zenia oznaczalnosci/
cecha/cech Inistra £LArowla z- (o vierywalnosei
Y uzyskanym dnia 22 maja 2026 1. LY
rezultgae (Dz.U z 2026r., poz.
badania D 748).
PN-EN ISO Akceptowalna przez
Barwa (N) 051b mg/dm? Pt <5 7887:2012 konsumentow i bez 5
Metoda D nieprawidtlowych zmian
Akceptowalny przez
TON(zapach) PN-EN Lo . .
W 2342°C (N) 061a <1 1622:2006 _konsument6w i bez Nie okreslono
nieprawidlowych zmian
Akceptowalny przez
TFN(smak) PN-EN P . .
w 23£2°C (N) 059a <1 16222006 _konsumentow i bez Nie okres$lono
nieprawidlowych zmian

Wynik podany po znaku ,,<” dla smaku i zapachu wynik akceptowalny

(N)- metoda nieakredytowana

D Informacja o uzyskanym rezultacie badania (badania fizyczne i chemiczne) w przypadku ,,<” lub,>"y,
gdzie y- warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej/gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

3 Granica oznaczalno$ci- metody fizykochemiczne, Granica wykrywalno$ci- metody mikrobiologiczne

Oswiadcza sig, ze:

1. Wyniki badania/ Informacje o uzyskanym rezultacie badania odnosza si¢ wytacznie do badanych probek w stanie
takich, jak je otrzymano.

2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddzialu Laboratoryjnego sprawozdanie nie moze by¢ powielone

inaczej, jak tylko w catosci.

3. W przypadku zastrzezen co do wykonania zlecenia mozna sktada¢ skarge do Dyrektora PSSE w Sandomierzu.

4. Laboratorium nie pobiera probek. Za pobieranie i transport odpowiada Przedstawiciel SNHS PSSE Opatow.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie informacje przekazane w sprawozdaniu, za wyjatkiem
informacji dostarczonych przez klienta™”.

6. Laboratorium zrzeka si¢ odpowiedzialno$ci kiedy informacje dostarczone przez Klienta moga wplyna¢ na

wiarygodno$¢ wynikow.

Autoryzowat: Zatwierdzit:
Badania fizyczne: Asystent Justyna Tyban Kierownik Oddzialu Laboratoryjnego
Agnieszka Wieckowska

/dokument podpisany elektronicznie/

Dokument zawiera badania opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem
kwalifikowanym Certum.

Otrzymuja:

1. Klient 1x
2. ala

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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